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Nyomvonalas kizmii egyeztetési nyilatkozat

A bemutatott tervek (vazlatok) alapjan egyeziettiik a(z) Balastya Kozség Belterlileti csapadékviz-elvezetés
fejlesztése és rekonstrukcidja, A3 vizgy(ijté TOP-2.1.3-15 palyazat keretében Vizjogi létesitési engedélyterv
Munkaszam 2/16.

elnevezésl(i létesitményt, annak kivitelezéséhez az alébbiak szerint hozzajarulunk

A tervezett létesitmény, valamint a Kivitelezés kdzbeni munkélatok EDF DEMASZ Halézati Eloszto Kft. tulajdont
kézcélu villamos miivet vagy annak biztonsagi dvezetét * és/vagy EDF DEMASZ Zrt. tulajdont kdzvilagitasi
berendezést vagy annak biztonsagi 6vezetét *

=> érinti (pl. keresztez, parhuzamosan halad)* => nem érinti* (* a megfeleléket ala kell huzni)

Erintettség esetén, a hatoldalon talalhaté el6irasokat kérjiik figyelembe vennil

A tervezett létesitmény kdrnyezetében 1évé kozépfesziiltségli féldkabelek, illetve IGEN™
................................................................................................................. miatt — a munkalatok
megkezdése el6tt — legalabb 8 nappal a szakfelligyelet megrendelése kételezd: NEM™

A szakfelugyeletre vonatkozé megrendelés és id6pont-egyeztetés a nyilatkozat hatoldalan megadott
elérhetéségeken és rendelkezésre all6 iddpontokban lehetséges az EDF DEMASZ Haldzati Eloszto Kit.
Uzemeltetési Régidjaban személyesen.

(** a megfelel6 elbirast be kell karikazni)

Az érintett hal6zati berendezések szakagi térképei vonatkozasaban (*** a megfelelét ala kell hiizni)

adategyeztetés tortént™* adatszolgaltatas adatszolgaltatas
{geodéziatol szarmazo térképekkel) tortént™* © nem tortént***

Egyeb feltételek: A tervezett csapadékviz-elvezetés t6bb helyen keresztez 20kV és 0,4kV-os légvezetékes, 0,4kV-
os foldkabeles halézatot Geodézia szerint.

Cs 9. tervrészleten Rakoczi u. HRSZ: 10/9,10/10,10/11,10/12,10/13,10/14,10/15,10/16,10/21 elétt a geodézian nem
szerepel a 0,4kV-os foldkabel. Ezen a szakaszon Ovatos kézi munkavégzés | A Csapadékviz-elvezets arkoknal az
oszlopok allékonysaganak biztositasa.

Felhivjuk a kivitelez6 figyelmét, hogy a villamosmii biztonsagi 6vezetérdl sz6l6 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet
teljes terjedelmében megtalalhaté a www.edfdemaszhalozat.hu oidalon:

JHa a munkavégzés soran eilbre nem vérian kabeljelz6 szalagra, fold alatti vezetékre (véd6es6, védGboritas), vagy
arra utalé nyomra bukkannak, a munkéat azonnal fel kell figgeszteni a vezeték (jzemeltetéjének megérkezéséig. A
munka csak az lizembentarto engedélyével folytathatd.” Bejelentés a 80/82-81-80 telefonszamon.

Szeged, 2016 . ......... Ot ey hé ...07... nap

EDF DEMASZ Zrt. ésivagy az EDF DEMASZ Hal6zati Eloszto Kft. képviseletében: EDF DEMASZ Halozati Eloszts kg,
6724 Szeged, Puly, 42,

Targyi nyilatkozat — a korliimények, jogszabalyok és

szabvanyok valiozatlansdga esetén — a kiallitasatdl szamitva Kéroly Tamas

1 évig érvényes.

...........................

1 db eredeti példanyt atvettem, a nyilatkozatban foglaltakat

elfogadom, az eléirtak teljesitését vallalom: <olvashaté név> <alairas>

EDF DEMASZ Hal6zati Eloszté Kit.
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6721 Szeged, Szilagyi u. 2.
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Foldfelszin alatti er6saramti berendezések — pl. kdbelek, tartészerkezetek alapozasai — vonatkozasaban:

Az erbsaraml kabelek 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet szerinti biztonsagi tvezetére vonatkozé eléirasokat kérjuk
betartani.

A villamos mlvek biztonsagi 6vezetében tilalmakat és korlatozasokat kell betartani, illetve a biztonsagi 6vezeten
kivill korlatozva vannak egyes tevékenységek. A teliesséqg igénve nélkil tajékoztatasul megadjuk a fdldben
elhelyezett leggyakoribb vezetékeink biztonsagi dvezetének terjedelmére vonatkozo eldirast:

"Foldben elhelyezett vezeték biztonsagi Svezete mindkét oldalon a vezeték szélsé pontjatél vizszintesen és
nyomvonalara merélegesen mért fliggtleges sikokig terjed... 35kV-nal nem nagyobb fesziltségen 1m.”

Foldkabelek biztonsagi 6vezetében kizardlag kézi dvatos féldmunka végezhet6!

Az erbsaraml szabadvezeték tartoszerkezetékének foldalatti megkozelitésénél kérjuk figyelembe venni az MSZ
151-1:2000, az MSZ 151-4:1989, valamint az MSZ 7487/2-80 szabvanyok vonatkozd elbirasait.

Foéldfelszin feletti er6sarami berendezések — pl. légvezetéki halézatok, oszlopon kialakitott transzformétor
allomasok - vonatkozasaban:

Az erbsdramu szabadvezetékek keresztezése és megkozelitése esetén kérjik figyelembe venni az MSZ 151-
1:2000, az MSZ 151-8:2000, az MSZ 151-4:1989, valamint az MSZ 7487/3 szabvanyok vonatkozo. eléirasait. Az
erésaramu szabadvezetékkel kozos oszlopsoron kiépitendd hirkézlé vezeték létesitése esetén, a fentieken tul kérjik
betartani az MSZ 2364 szabvanyok idevonatkozo elirasait is.

A légvezetékek biztonsagi Gvezete — szintén a 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet szerint — mindkét oldalon a
nyugalomban Iév6 széls6 vezetéktdl vizszintesen és a nyomvonaldra merSlegesen mért figgbleges sikokig terjed.

Mértéke: 1kV-ig 1m,
35kV-ig 5m,
200kV-ig 13m.

A légvezetékek biztonsagi 6vezetében tilos minden olyan tevékenység, ami a foldfelszint8l szamitott 4m-es
magassdagot meghaladja, ahol a mértékad6 magassag a deponia, ember, eszkdz, gép egylittes magassaga!l

Amennyiben a szabvanyok altal eldirt tavolsagok csak az eré6sarami berendezések atalakitasaval biztosithatok,
akkor az csak a berendezések tulajdonosai altal meghatarozott mddon térténhet! Targyi létesitmény kivitelezésének
feltétele az erésarama berendezés(ek) — sikeres miszaki atadas-atvétellel zarulo — atalakitasal A konkrét miszaki
és eljarasbéli feltételek megismerése céljabol. kérjlik irasban felkeresni kzvilagitasi berendezések esetén az EDF
DEMASZ Zrt .-t (6701 Szeged, Pf.. 88. vagy karoly.lovas@edf.hu és ferenc.wolf@edf.hu), mig kozcéld villamosm
esetén az EDF DEMASZ Halézati Eloszté Kft.-t (6701 Szeged, Pf.: 88. vagy csatlakozasiiroda@edf.hu).

A védétavolsagok figyelmen Kiviil hagyasa miatt a Kivitelezés soran bekdvetkezd balesetért, valamint a
bekovetkez6 Osszes (kdzvetlen és kdzvetett) karért az épitési engedély jogosuitja a felelés. A kivitelezés
soran a kbzvilagitasi berendezésben ésivagy a kdzcéli villamosmliben, illetve a kdrokozassal kapcsolatba
hozhato karokat az épitési engedély jogosultja kbteles megtériteni!

EDF DEMASZ Halézati Eloszté Kft. nyomvonalas kézmii-egyeztetésre és szakfeliigyelet megrendeléséhez
rendelkezésre all6 id6pontjai:

Régio Cim Telefonszam | Rendelkezésre alld id6pontok
Baja 6500 Baja, Bajesy-Zsilinszky Endre u. 6. 79/ 523-577 K és Cs: 8:00-15:00
Baja 6400 Kiskunhalas, Matyas tér 2. 77/520-810 K és Cs: 8:00-15:00
Békéscsaba 5600 Békéscsaba, Gabor Aron utca 1. 66/524-400 H és Sz: 8.00-12.00
Szeged 6724 Szeged, Pulcz u. 42. 62/565-565 K és Sz: 8.00-12.00
Kecskemét 8000 Kecskemét, Szultan u. 2-4. 76/515-900 Csiitortok 8.00-14.00
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