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Légbevezets, ablakba RAKTAR 1

Helios ALEF 45
% 0,00

idommal kell csatlakozni,

- Az EV-02 és EV-03 ventilatorok fiiggdleges bekotésére
UDVAR &D@ aholaz en keletkez5 ideiglenes

az adott szint értendok.
- Hoszigetelések acéllemez I6gcsatomakra:
- frisslevegd, padiastérben: Kaiflex EF 10 mm
- befiivas, padiastérben: Kaiflex EF 2x32 mm
- konyhai elszivas, padiastérben: Kaiflex EF 2x32 mm
- EV-01 elszivas, padiastérben: Kaiflex EF 32 mm
- levegs kidobas: Kaiflex EF 32 mm
- A kliltérben haladé hé: aluminium lemez vé kell ellatni!
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KU=125 KU-125
260 m3/H| 80 m3/i|
D PKA-400
70 m3,
k=T
280 w3, |

H padiastérben és a foldesaru raktarban
16 100 mm-es asvanygyapot hészigeteléssel
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VT KBZLEKEDD I SZALLNEDE
= — — Frisslevegd és befuvo légosatoma
———— horganyzott acéllemez

i 7 “=b — — Elszivé és levegt kidobt légcsatoma
HCDSEGE)[HK i —————  horganyzott acéllemez
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EV—0Q2  Elszvo ventiltor (zuhanyzo)

it Gyartmény: Helios

s 1 [Nieos Tipus: ELS-VF 60 + ELS-GU + ELS-ARS
260 o siillyesztett ventilator hazzal,

B falba rogzitve, hatso kifivassal
V=-60 m3/h
paratartalom érzékelsrdl inditva,

4 kesleltetés, utanfutas

K8ZLEKEDO-TAROLG
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fim: 2600 XL
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EV-03 Elszivé ventilator (WC)
7 Gyartmany: Helios

] 23
PINCERFORGE
Tipus: ELS-VNC 60 + ELS-GU + ELS-ARS
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ITALKIADG H
@] sllyoszttt venidtor hazzal
falba rogzitve, hatso kiftvassal

O [=1 ey
1ampakapcsolorel inditva,
keésleltetés, utanfutas, periodikus

_H_ szelléztetés llithato

EE—071 Elszivoemys
Gyartmany: Agrikon-alfa
L Tipus: EFI-25-11

UDVAR

LT

Vel=-1800 m3/h

EE—0Q2  Elszivé emyd
Gyartmany: Agrikon-alfa
Tipus: EFI-22-11
Vbe=+360 m3/h
Vel=-1800 m3/h

PKA-250)
£425 3,

EE—0Q3 Elszivoemys
Gyartmany: Agrikon-alfa
Tipus: EFI-22-09
Vbe=+360 m3/h
Vel=-1800 m3/h

PKA—25] EZEN TERV SZERZOI JOGVEDELEM ALATT ALL. FELHASZNALASA CSAK A TERVEZO IRODA HOZZAJARULASAVAL TORTENHET!

PKA—250]
467 3, 26/ m3,

rﬂ Korrekt - Epiiletenergetika Kft. Kdzpont:
Lt R OHH“ SZEGEDI TERVEZG IRODA 4031 Debrecen,
éplletenergetika 6728 Szeged, Kereskeds koz 4. Bartdk Béla u. 2-26.
- Wurka megnevezése: Wunkaszam: _|Mértarény
gﬂwﬂb Umwwwm "VADASZTANYA ETTEREM" EPULETENEK | 15018 1:50
} | VHM WL /mm_ m p : Rajzszam: _|Lapméret
6764 Balastya, Rakoczi utca 5. ATALAKITASA, BOVITESE C-GL-01 | 840x594
Epitkezés holye: Torv megnevezése: Torvialta
6764 Balastya, Széchenyi u. 1. LEGTECHNIKA = KIVITELI
Hrsz.: 9 atum
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