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Fel vagy leszallé vezetékag

Menekulési utvonalat jelz6 iranyfény COMPASS-CL604

Csoventillator

Mennyezeti opdlburds lampatest 6lt6z6kbe, mosddkba IP65

védettséggel COMPASS UFO-218-35-20

Oldalfali Opalburas ldmpatest kiiltérre, vizes helyiségekbe

IP65 cédettséggel COMPASS UFO-218-35-20

Mosdo feletti lampatest TDL-LED-LO6-2400

=—— Mennyezeti por- és paramentes kompaktfénycséves IP 65
védettségl lampatest raktarakba COMPASS
ANTAQ-236-35-23
COMPASMennyezeti por- és paramentes LEDes |IP 65
— sl védettségi lampatest konyhaba, elékészité helyiségbe
- ANTAQ-LED-L12-4400-840
COMPASS Mennyezeti por- és paramentes LEDes IP 54
- védettségl lampatest Irodakba, étkezdbe
SLILED-Q600-5000-840-35-26
@ COMPASS Mennyezeti LEDes lampatest Italpultba
GMLED-D195-2400-840-35-11
COMPASS Mennyezeti LEDes |IP 40 védettsegl
O lampatest kozlekedébe

IR-LED-2000

ﬁ|-|Z Dugalj, szimpla, hitének

Mozgasérzekel6

Valté kapcsolo

Termosztat

Konyhatechnolégia, klima, gépészeti bekotés

Egypdlusu kapcsold

Kétpolusu kapcsolo

Elosztd szekrény

Informatikai kimenet (televizid, internet)

Dugalj, jelolt darabszamban, k6zds keretben

Haromfazisu tlzhely, suté, fritéz csatlakozo

Valté kapcsolo IP védelemmel

Dugalj, jelolt darabszamban, k6zos keretben, min IP44 védelemmel

Padlastérben vezetett nyomvonal

o

Aljzatban vezetett nyomvonal
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EPH Helyi EPH csomdpont
Tlzvédelmi fékapcsolo kézi jelzésadoja
RO 2016.11.24 elsd
Rev. Datum Tervez6 Szerkeszt6 Rajzolo Revizi6 targya
Tervezé: Szaloki Tamas Szerkeszt6: Rajzolé:
V-T 06-0733/H-1831/09
Muszaki Tervezd és Szolgaltatd Kift.
4 6724 Szeged, Cserzy Mihaly u. 10.
_- EL-TERV
2 Tel: 62/555-597
E-mail: terv@szelterv.hu
A munka helye:
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A munka megnevezése:
Vadasztanya étterem éplletének atalakitasa, bdvitése
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